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Attention : le circuit 2 n'est pas utilisé.
Il faut mettre CIRCUIT 2 sur Inactif

dans la régulation.
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eBus venant du générateur,

respectez

les polarités

(2| SysFlow

0...24V
230V~
230v~[ R1 | R2 ‘ ‘ R3/R4 | R5/R6
DIN| LOIN| LIOIN| L DINI1]2|DIN[1]2
‘\H‘\H‘ ‘r—\ﬂr—\‘r*
PP GrrAran
I
VR70 g
| %
U1 [fe]
> N
S (U
»
N ~—
@©
Te}
Attention, ce schéma ne se substitue pas a la conception du systéme professionnel approprié! L .. . o . . .
Ce schéma n'inclut pas tous les dispositifs d'arrét et de sécurité nécessaires pour une installation correcte. dessiné: SDA | date: 06.12.2023 Appareil: Circuits: 1x circuit planCher direct Page 1 / 3

Les lois, réglements, normes et directives nationales et internationales applicables doivent étre respectés. En raison des circonstances
particulieres relatives au bien ou des différences potentielles dans I'environnement d'installation (par exemple conditions climatiques), nous
préconisons l'intégration d'un bureau d'études spécialisé.
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